CONFORMITEITSVERKLARING

“UITVOEREN VAN EEN LUCHTDICHTHEIDSMETING CONFORM STS-P 71-3”"

" Loes Borghs verklaart, in naam van Executive Services and Projects International bvba , het volgende: Bij de luchtdichtheidstest werden alle
voors chriften in het kader van de EPB-regelgeving, zoals beschreven in bijlage VI van het ministerieel besluit van 2 april 2007 betreffende de
vastlegging van de vorm en de inhoud van de E PB-aangifte en het model van het energiepres tatiecertificaat bij de bouw, nageleefd."

BCCA dossiernummer: 56174619
Dossier naam: 19BD12_1

Identificatie luchtdichtheidsmeting

Adres van het gemeten gebouw:

Identificatie van het gemeten volume:

o Atest 327.15 m? (dit gegeven is louter indicatief).
o Vine 461.34 m3 (dit gegeven is louter indicatief).

EPB nummer:l

Gebouwtype: E engezinswoning

Datum van de meting: 06/09/2019

Identificatie luchtdichtheids meter

Gemeten lekdebiet bij 50Pa: 752.0 m3/h

Datum van de verklaring woensdag, 11 september 2019

Sinds 1 januari 2015 dient elke luchtdichtheids meting die gebruikt wordt in het kader van een EPB aangifte in het Vlaams Gewest
uitgevoerd te worden conform STS-P 71-3 “Luchtdichtheids meting”. Het bovenvermeld bedrijf heeft zich ingeschreven in het kwaliteits kader
van BCCA vzw teneinde de conformiteit van zijn luchtdichtheidsmetingen te kunnen aantonen. BCCA vzw heeft de vermelde
luchtdichtheids meter gekwalificeerd en het vermelde bedrijf erkend voor het uitvoeren van luchtdichtheids metingen conform STS-P 71-3.
BCCA vzw bewaakt door middel van willekeurige en onaangekondigde controles het proces zodat er vertrouwen kan bestaan in het
vermelde meetresultaat.

De echtheid van dit document kan gecontroleerd worden op volgende website http://dossier.bcca.be/qfw/check_conformity
X De daarvoor nodige identificatiecode is: zLLFKNA7za4b@ Y nfDY M#




